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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая проектная документации разработана в рамках реализации 
системы электрохимической защиты (далее – ЭХЗ) подводной части 
существующих гидротехнических сооружений (Причалов №3 и №4, эстакады Э-4, 
шпунтовой стенки причала №5) в соответствии с техническим заданием, 
требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил 
и других документов, содержащих установленные требования. 

Вид строительства – техническое перевооружение. 
В соответствии с действующей нормативной документацией РФ 

(Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 1 ФЗ № 116-ФЗ  
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и др.) 
техническое перевооружение – это  приводящие к изменению технологического 
процесса внедрение новой технологии, автоматизация объекта или его отдельных 
частей, модернизация или замена применяемых на объекте технических устройств. 
Вместе с тем настоящим проектом не предусматривается строительство (создание 
новых объектов капитального строительства), реконструкция (изменение 
параметров существующих объектов капитального строительства), капитальный 
ремонт (замене или восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций), а также  
снос объектов капитального строительства.  

Стесненность – в условиях действующего производства. 
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Приморский 

торговый порт» (ООО «ПТП»); 
Генеральный проектировщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Инко-Профит» (ООО «Инко-Профит»). 
Состав проектной документации представлен отдельным томом  

(шифр: ПТП/ИНК-ПД-133-П23-СП). 
Географическое местоположение района строительства: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск,  
порт Приморск. Нефтеналивной порт Приморск занимает площадь около 94 га. 

Обзорная схема расположения объекта приведена на рисунке 1.1.   
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема расположения объекта 

Общая схема размещения проектируемых сооружений системы ЭХЗ 
приведена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Общая схема размещения проектируемых сооружений системы ЭХЗ 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основанием для разработки настоящей проектной документации являются: 
− программа строительства и технического перевооружения (СТПР); 
− техническое задание № ТЗ-06-ПТП-006-22 от 23.03.2023 г.  

на разработку проектной документации по объекту «Нефтеналивные причалы  
№№ 3, 4. Инв. 12330. Электрохимзащита ГТС. Техническое перевооружение»  
(см. Приложение А). 

Проектная документация разработана в соответствии с техническим 
заданием, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, 
сводов правил и других документов. 

При разработке настоящей проектной документации использованы 
следующие материалы: 

− технический отчет «Определение оптимального технического решения для 
реализации системы электрохимической защиты наложенным током на ГТС 
«Приморского торгового порта», 2023 (шифр: ПТП/ИНК-ОТР-133-П23-ЭХЗ); 

− технические решения, разработанные в рамках проекта «Причалы № 3,  
№ 4. Увеличение производительности БТС до 50 млн. тонн в год»; 

− технический отчет «Контрольно-инспекционное обследование и 
освидетельствование причалов №3, 4, 5 и эстакады Э-4», разработанный  
ООО «ГТ Сафети» в 2021 г. (шифр: 27.21.ГТ); 

− паспорт ГТС для «Причала №3» (шифр: 27.21.ГТ-П1) «Причала №4»  
(шифр: 27.21.ГТ-П2). 

В качестве фондовых материалов инженерно-геологических, инженерно-
геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-экологических, инженерно-
гидрометеорологических изысканий использовались материалы, выполненные в 
рамках реализации следующих проектов: 

− Отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: 
«Нефтеналивной терминал в г. Приморске. Нефтеналивной причал кад. 
№47:01:0000000:23836 (причалы №№ 1, 2). Реконструкция»,  
АО «Ленморниипроект», шифр: 0319-4702-00-ИГ-1.4, арх. №80791, 2017 г.; 

− Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  
по объекту «Нефтеналивной терминал в г. Приморске. Нефтеналивной причал кад. 
№47:01:0000000:23836 (причалы №№ 1, 2). Реконструкция», Филиал 
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«Омскгипротрубопрровод», шифр: Г.3.0000.17008-ТПП/ГТП-00.000-ИГИ1 и 
Г.3.0000.17008-ТПП/ГТП-00.000-ИГИ2, 2017 г.; 

− Отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: 
«Нефтеналивной терминал в г. Приморске. Нефтеналивной причал кад. 
№47:01:0000000:23836 (причалы №№ 1, 2). Реконструкция. 2 этап. Увеличение 
несущей способности палов №№ 1-4, 7. 3 этап. Увеличение несущей способности 
палов №№ 8-14», ООО «Фертоинг», шифр: ТПП-126/24/18-ИГИ, 2018 г. 

− Отчет по инженерным изысканиям по объекту: «Капитальный ремонт 
причалов №№ 3, 4. Замена пала П-28», ООО «ПетроБурСервис»,  
шифр: 1588-2020-00-ИГИ.1-3.СУБ, 2021 г. 

Другие объекты проектирования в пределах одной производственной 
площадки: 

− «Нефтеналивной терминал в г. Приморске. Нефтеналивной причал  
кад. №47:01:0000000:23836 (причалы №№ 1, 2). Реконструкция. 2 этап. 
Увеличение несущей способности палов №№1 – 4, 7»; 

− «Нефтеналивной терминал в г. Приморске. Нефтеналивной причал  
кад. №47:01:0000000:23836 (причалы №№ 1, 2). Реконструкция. 3 этап. 
Увеличение несущей способности палов №№8 – 14»; 

− «Технологические трубопроводы нефтеналивного терминала в  
г. Приморске. Устройство защитных сооружений. Строительство»; 

− «Электрохимзащита гидротехнических сооружений. Техническое 
перевооружение. 1 этап». 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности  
ООО «ПТП» № 47-78-01/010/2006-461 (причалы № 3 и № 4). 

Размещение объекта выполнено в акватории Финского залива в границах 
морского квартала 47:01:1324001 на основании договора водопользования  
№00-01.04.03.005-М-ДРБВ-Т-2016-03004/00 от 13.12.2016 г., включая 
дополнительные соглашения №00-01.04.03.005-М-ДРБВ-Т-2016-03004/01 от 
08.10.2018 г., №00-01.04.03.005-М-ДРБВ-Т-2016-03004/02 от 29.12.2021 г. и  
№00-01.04.03.005-М-ДРБВ-Т-2016-03004/03 от 10.10.2022 г. 

Решение о предоставлении водного объекта в пользование  
№00-01.04.03.005-М-РСБХ-Т-2021-05945/00 от 19.01.2021 г. 

Проектируемые сооружения системы ЭХЗ (станции катодной защиты, 
анодные рейзеры, кабельные линии системы ЭХЗ и др.) не содержат опасных 
веществ и не являются источниками аварий и чрезвычайных ситуаций.  
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При этом, на территории действующего предприятия ООО «ПТП», 
зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных 
объектов (ОПО) следующие объекты: 

– «Площадка по хранению и перевалке нефти», II класс опасности  
(рег. №А20-06052-0001 в государственном реестре ОПО); 

– «Площадка по хранению и перевалке нефти 2-очередь», II класс опасности  
(рег. №А20-06052-0002 в государственном реестре ОПО); 

– «Площадка сливо-наливного терминала светлых нефтепродуктов»,  
II класс опасности (рег. №А20-06052-0003 в государственном реестре ОПО); 

– «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», III класс опасности 
(рег. №А20-06052-0004 в государственном реестре ОПО); 

– «Продуктопровод мазута», III класс опасности (рег. №А20-06052-0005 в 
государственном реестре ОПО). 

В отношении вышеуказанных ОПО, разработаны утверждены и 
зарегистрированы в органах Ростехнадзора Декларации промышленной 
безопасности (ДПБ) вышеуказанных ОПО. В ДПБ ОПО для вышеуказанных ОПО 
рассмотрены возможные аварийные ситуации на этапе эксплуатации 
вышеуказанных ОПО, проведена всесторонняя оценка риска аварий и связанных с 
ними угроз; проведен анализ достаточности принятых мер по предупреждению 
аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации вышеуказанных 
ОПО в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к 
локализации и ликвидации последствий аварий на вышеуказанных ОПО. 

ООО «ПТП» имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности  
№ ВХ-00-014569 от 10.02.2014 г. (срок действия - бессрочно), выданную 
 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Оценка возможного влияния аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, в 
том числе при попадании нефти и нефтепродуктов в акваторию порта, 
мероприятия по локализации и ликвидации возможных разливов нефти и 
нефтепродуктов, при авариях на находящихся в эксплуатации ОПО,  
в зоне влияния которых размещаются проектируемые сооружения ЭХЗ, 
предусмотрены действующим Планом предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов (План ЛРН).  

План ЛРН согласован, утвержден и введен в действие в установленном 
порядке: 
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− Приказ от 29.12.2017 № 341 о введении в действие Плана ЛРН,  
а также приказа Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора 
от 22.12.2017 №15-Э об утверждении заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы на вышеуказанный  
План ЛРН; 

− Приказ от 14.03.2023 г. № 94 о внесении изменений в приказ  
от 29.12.2017 № 341. 

Вышеуказанным Планом ЛРН предусмотрены необходимые силы и средства, 
финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов. 
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3. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

Порт Приморск входит в состав перевалочной морской нефтебазы и является 
инженерным сооружением, обеспечивающим автоматизированный налив, учет 
погруженной нефти и нефтепродукта, обработку и бункеровку танкеров.  
Гидротехнические сооружения порта Приморск размещены на северном берегу 
восточной части Финского залива в проливе Бьеркезунд. 

Пролив Бьеркезунд отделяет острова Большой Березовый, Северный 
Березовый и Западный Березовый от северного берега Финского залива. Южный 
вход в пролив расположен в 17,7 км к СЗ от мыса Стирсудден.  

Основным направлением деятельности ООО «ПТП» является:  
− отгрузка в танкеры нефти, поступающей по трубопроводу от  

ООО «Транснефть – Порт-Приморск» - нефтяного терминала, производящего 
приемку нефти по магистральному нефтепроводу «Палкино – Приморск»;  

− отгрузка в танкеры светлых нефтепродуктов, поступающих по 
трубопроводу от ООО «Транснефть – Порт Приморск» - терминала, 
производящего приемку дизельного топлива по магистральным 
нефтепродуктопроводам «Ярославль-Приморск-1» и «Ярославль-Приморск-2»;  

− прием нефтепродуктов на БК из танкеров и автоцистерн, хранение их в 
резервуарах, погрузку (бункеровку) танкеров на причалах № 1 - 4.  

ООО «ПТП» осуществляет:  
− комплексное обслуживание судов при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ;  
− несение аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти 

инефтепродуктов (работы по ЛРН на договорной основе осуществляет филиал 
ООО «Транснефть-Сервис»).  

На нефтеналивных причалах на грузовой площадке размещаются стендеры, 
узлы учета нефти и нефтепродуктов, запорная, регулирующая и предохранительная 
арматура, система сглаживания гидроудара, обеспечивающие безаварийный налив. 

Подача нефти и нефтепродуктов на технологические причалы № 3, 4 
осуществляется из резервуаров нефтебазы ООО «Транснефть – Порт Приморск»  
и Бункеровочного комплекса для заправки танкеров судовым топливом в морском 
порту Приморск.  

На причалы № 3, 4 нефть подается из резервуаров РВСПК-50000 № 1 - 10  
по технологическим трубопроводам № 1, 2 из резервуаров РВСПК-50000 № 11 - 14 
по технологическому трубопроводу № 2 на прием нефтеналивной насосной № 1, 2. 
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Далее подпорными насосными агрегатами НПВ 3600-90 по технологическим 
трубопроводам № 6, 7 через, узел регулирования № 4 - для наливной насосной № 1, 
узел регулирования № 5 - для наливной насосной № 2 прокачивается через  
СИКН №№ 727, 728 и через узлы регулирования № 7, 8. Нефтеналивные причалы  
№ 3, 4 оборудованы стендерами RCMA 16"×55' FP. 

Нефтепродукты на причалы № 3, 4 подаются самотеком из резервуаров  
РВСПК-50000 № 15 - 18 по технологическим трубопроводам № 8, 9, в соответствии с 
«Технологической картой положения затворов запорной арматуры при приеме 
нефтепродукта в РП и погрузке её на танкер» по технологическим трубопроводам  
№ 11, 12 прокачивается через СИКНП № 1231, 1232. Нефтеналивные причалы № 3, 4 
оборудованы стендерами 16” SVT ATLANTIK.  

Система управления движением и установкой стендеров – комбинированная:  
− электронная: команды подаются с пульта управления (местного или 

пересносного);  
− гидравлическая: исполнение команд управления с помощью механического 

воздействия на гидроцилиндры, запитанные от гидроэнергоблока.  
Управление стендерами местное (производится с пульта управления 

гидроэнергоблока) и дистанционное (радиоуправление с переносного пульта).  
Стендеры присоединяются к манифольдам танкеров посредством 

гидравлической муфты типа «Quikcon II», установленной на вертлюге «Style 80» 
для фланца 16” ANSI 150. Аварийное отсоединение гидравлической муфты 
происходит в плоскости манифольда танкера. 

Аварийная электрическая запорная арматура установлена как на причалах, 
так и на трубопроводах береговой части терминала, что гарантирует надежность 
эксплуатации трубопроводов при значительных перепадах высот и протяженности 
трассы. Кроме того, на трубопроводах береговой части терминала установлены 
шаровые краны со временем закрытия 20 с, которые обеспечивают минимальное 
возможное время отсечения аварийного участка трубопровода. 

Отгрузка нефти осуществляется в цикличном режиме в соответствии с 
графиком подачи и расстановки тоннажа. 

Налив нефти в танкеры возможна с каждого технологического причала при 
одновременной погрузке четырех танкеров. Норма погрузки составляет  
до 10 000 тонн в час на каждый причал. 

Технологические схемы перекачки нефти и нефтепродуктов для отгрузки на 
Причалах №3, №4 приведены на рисунках 3.1-3.2 соответственно. 
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Рисунок 3.1 – Технологическая схемы перекачки нефти для отгрузки на Причалах №3, №4 
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Рисунок 3.2 – Технологическая схемы перекачки нефтепродуктов для отгрузки на 

Причалах №3, №4 
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В рамках настоящего проекта предусматривается выполнение ЭХЗ  
от морской коррозии металлических конструкций причальных сооружений 
(Причалов №3 и №4, эстакады Э-4, шпунтовой стенки причала №5) с целью 
обеспечения нормативного срока эксплуатации.  

Для морских сооружений выделяют четыре зоны: атмосферная зона 
(надводная зона), зона периодического смачивания (зона переменного уровня), 
зона погружения и грунтовая зона. 

Наиболее надежным методом защиты ГТС от коррозии металлоконструкций 
является комплексная защита, включающая нанесение лакокрасочных покрытий 
(пассивная защита) и электрохимическую защиту (активная защита). Комплекс 
мероприятий по защите от коррозии должен учитывать воздействующие на 
гидротехнические сооружение факторы в процессе их эксплуатации. 

ЭХЗ обеспечивает в течение всего срока эксплуатации непрерывную по 
времени катодную поляризацию металлоконструкций гидротехнических 
сооружений. Использование ЭХЗ оказывает благоприятное влияние на защиту 
металла, находящегося как в зоне периодического смачивания, в зоне погружения 
и на границе морская вода/донные отложения, где концентрируется максимальные 
механические напряжения. 

4. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Потребность объекта при техническом перевооружении в дополнительном 
топливе, газе, воде отсутствует. 

5. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектом не предусматривается изменение основных технических 
параметров существующих объектов капитального строительства. 

Объектом строительства является система ЭХЗ, основным видом 
потребляемой энергии которой является электричество.  

Для обеспечения ЭХЗ существующих гидротехнических сооружений 
проектом предусматривается установка СКЗ (32 шт.) с выходной  
мощностью 3 кВт каждая и СКМ (10 шт.) с выходной  
мощностью 0,5 кВт каждая. Общая установленная мощность проектируемой 
системы ЭХЗ составляет 101 кВт. 
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6. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

Основным ресурсом для технологических нужд является электроэнергия.  
В связи с увеличением присоединяемой мощности, увеличивается годовой 

расход электроэнергии. Расчетное увеличение годового расхода электроэнергии, 
связанного с эксплуатацией проектируемой системы ЭХЗ составит: 

− в первый год эксплуатации системы ЭХЗ (при образовании солевых 
катодных отложений в течение 2 мес.): не более 577 440 кВт*ч; 

− в последующий период эксплуатации: не более 518 400 кВт*ч. 
Мероприятия по учету водопотребления проектом не предусматриваются. 

7. СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

В процессе функционирования проектируемой системы ЭХЗ сырье  
не используется, вторичные энергоресурсы не образуются. 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В процессе функционирования проектируемой системы ЭХЗ  
не предусматривается использование возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергетических ресурсов. 

9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ  
(НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Проектируемые сооружения системы ЭХЗ располагаются на территории 
действующего предприятия в границах существующего землеотвода. 

Согласно ТЗ-06-ПТП-006-22: 
- место временного проживания рабочих и обеспечение  

социально-бытовых условий (питанием, водой, электроэнергией): п. Ермилово,  
расстояние от места производства работ – 5 км (см. п. 11, Приложения 1.4 ТЗ); 

- место складирования демонтированного оборудования, труб: 
существующий склад ООО «ПТП», расстояние от места производства  
работ – 1,5 км (см. п. 21, Приложения 1.4 ТЗ); 

- организация временных площадок стоянки техники, пунктов заправки, 
ремонтных и производственных баз, временных складов: не требуется  
(см. п. 22, Приложения 1.4 ТЗ). 
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Дополнительный землеотвод во временное (на период строительства) и (или) 
постоянное пользование не требуется. 

10. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ  
(БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектируемые сооружения системы ЭХЗ располагаются на территории 
действующего предприятия в границах существующего землеотвода. 
Дополнительный землеотвод не требуется. 

11. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Проектируемые сооружения системы ЭХЗ располагаются на территории 
действующего предприятия в границах существующего землеотвода. 
Возмещения убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При проектировании объекта предусматривается использование материалов и 
изделий серийного производства.  

Заданием на проектирование требований на использование при разработке 
проекта изобретений не предъявлено. Объект строительства не является 
уникальным и при разработке проектной документации использовалась 
действующая нормативно-техническая документация. 

В разработанном проекте результаты изобретений, патентов, нарушающих 
права патентообладателей и авторов изобретений не используются, проверка  
на использование интеллектуальной собственности (патентную чистоту)  
не требуется. Права интеллектуальной собственности при разработке проекта  
не нарушены. 
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13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

В соответствии с требованиями технического задания  
на разработку проектной документации (см. Приложение А тома 1,  
шифр: ПТП/ИНК-ПД-133-П23-ПЗ) и ОТР (шифр: ПТП/ИНК-ОТР-133-П23-ЭХЗ),  
в зоне выполнения работ по устройству системы ЭХЗ размещены следующие 
гидротехнические сооружения: 

1) Нефтеналивные причалы №№ 3, 4 представляют собой свайную 
конструкцию Г-образной формы, состоящей из подъездной эстакады Э-4, эстакады 
Э-5 и зеркально расположенных относительно эстакады Э-5 нефтеналивных 
причалов №№ 3,4.  

Длина нефтеналивного причала № 3 составляет 432,5 м,  
длина нефтеналивного причала № 4 – 414,75 м. 

Отметка дна нефтеналивных причалов №№ 3,4 составляет «минус» 17,80 м. 
Нефтеналивные причалы №№ 3,4 имеют 14 швартовных палов  

размером 11 м×11 м×2 м. Нумерация палов с П-15 по П-28.  
Швартовка танкеров производится к швартовно-отбойным палам  

П-19,21,23,25 и П-20,22,24,26 нефтеналивных причалов №№ 3, 4 соответственно. 
Палы П-15-18,27,28 являются вспомогательно-швартовными и служат для 
безопасной стоянки судна у причала. 

Палы нефтеналивного причала №3 имеют нечетную нумерацию, палы 
нефтеналивного причала №4 четную нумерацию. Исключение составляют палы 
№№ 27,28, относящиеся и к нефтеналивному причалу №3, и к нефтеналивному 
причалу №4.  

Верхнее строение палов П-15-28, промежуточных опор, эстакад Э-4, 5 имеют 
отметку верха «плюс» 3,00 м в БСВ. Палы П-15-18, 21-24 оборудованы  
3-х крюковыми самоотдающимися гаками, палы П-27,28 6-ти крюковыми 
самоотдающимися гаками, расположенными в центре палов. 

Между палами П-21,23 и П-22,24 расположены технологические (стендерные) 
площадки ТП-3 и ТП-4 (соответственно), отступающие на 1,5 м от линии кордона 
в сторону оси эстакады Э-5, на которых установлены стендеры №№12-19, 23-26. 

2) Причал портофлота №5, расположенный справа (со стороны акватории) 
от эстакады Э-4 (в юго-восточном направлении). У причала №5 базируются суда 
служебно-вспомогательного и природоохранного флота. 

Длина причала – 89,10 м.  
Отметка дна у причала №5 составляет «минус» 7,08 м. в БСВ.  
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Все элементы ГТС нефтеналивных причалов (технологические площадки, 
эстакады, палы) приняты эстакадного типа. В качестве свай использованы 
стальные трубы. Верхнее строение ростверков, палов и промежуточных опор 
состоит из монолитного железобетона.  

Конструкция вспомогательных причалов портофлота №5 и открылка причала 
представляет собой заанкерованный больверк, состоящий из лицевой стенки из 
металлического шпунта, заанкерованного стальными тягами за заднюю 
шпунтовую стенку, железобетонного оголовка, обратной песчаной засыпки и 
асфальтобетонного покрытия верхней части.  

С угла поворота от светящего знака типа «колонна» причала портофлота № 5 
располагается боновая площадка (слип), служащая для спуска и подъема боновых 
заграждений, представляющая собой конструкцию больверка по типу слипа. 
Берегоукрепление причала портофлота № 5 служит для крепления образованной 
территории береговой части нефтеналивных причалов №№ 3,4. 

Схема размещения вышеописанных сооружений приведена на рисунке 13.1 

 
Рисунок 13.1 – Схема размещения существующих сооружений  

 
Проектом ЭХЗ для защиты гидротехнических сооружений предусматривается 

установка морских станций катодной защиты (СКЗ) в количестве 32 шт. 
мощностью 3 кВт с выходными параметрами 100 А и ограничителем выходного 
напряжения 24 В, работающие в режимах низкоомных нагрузок, поддерживающие 
полное управление по системам телеметрии. 
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Подключение системы ЭХЗ к электропитанию осуществляется  
в соответствии с ТУ на электроснабжение проектируемого объекта  
(см. Приложение В настоящего тома) следующим образом: 

– СКЗ-1…16 (16 шт.) суммарной установленной мощностью 48 кВт, 
располагаемые на причалах №№3, 4 и подходной эстакаде Э-5, подключаются от 
проектируемого распределительного щита с АВР, установленного снаружи КТП-11.  

– СКЗ-17…32 (16 шт.) суммарной установленной мощностью 48 кВт, 
располагаемые на причале №5 и подходной эстакаде Э-4, подключаются от 
проектируемого распределительного щита с АВР, установленного снаружи КТП-10. 

Для более точного мониторинга работы системы ЭХЗ на удаленных участках, 
на палах №15-24 проектом предусмотрены дополнительные электродные рейзеры 
с ХСЭ сравнения, а также станции коррозионного мониторинга (СКМ). 
Подключение питания СКМ (10 шт.) осуществляется от сети питания швартовых 
гаков. 

Проектируемые распределительные щиты с АВР изготавливается в 
герметичном (уличном) исполнении (не ниже IP65), оснащается блоком 
автоматического ввода резерва, а также счетчиком электроэнергии опрашиваемым 
по системе телеметрии. 

Анодные сборки для катодной защиты наложенным током (анодные рейзеры) 
располагаются таким образом, чтобы обеспечить нормируемые защитные 
потенциалы по всей поверхности сооружения, находящегося в электролитической 
среде. Всего для защиты ГТС необходимо 64 шт. анодных рейзера. 

Конструктивные решения и способ закрепления для анодных рейзеров 
выполнены с учетом внешних нагрузок (ледовых, штормовых и пр.).  
Корпус анодного рейзера и диэлектрический экран (согласно требованиям  
РД 31.35.07-83, ВСН 39-84) принят из ПНД с установкой внутри корпуса мало 
изнашиваемых титановых анодов с ММО покрытием из оксидов  
Иридия – Рутения на номинальный ток 60 А, срок службы – не менее 30 лет. 

Расчетная токовая максимальная нагрузка для периода эксплуатации  
на один анодный рейзер, составит не более 50А. С течением времени  
при образовании солевых катодных отложений энергопотребление системы ЭХЗ 
будет уменьшаться и не превысит 60 кВт/ч. 

Для оценки степени защиты от коррозии существуют такие критерии как 
потенциал сооружения и плотность тока катодной защиты. В качестве датчиков 
автоматизированных систем катодной защиты применены стационарно 
установленные ХСЭ длительного действия твердотельного исполнения, 
изготовленные по технологии спекания порошков чистого серебра и хлорида 
серебра (ОСТ 5.9951-84).  
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Оценка потенциала сооружения является основным критерием 
эффективности защиты от коррозии. Расстановка стационарных электродов 
выполнена с учетом требований п. 3.23 ВСН 39-84. 

Электрические соединения элементов ЭХЗ следует осуществлять 
посредством гибкого кабеля или провода в водостойкой изоляции. Выбор сечения 
кабеля выполнен исходя из величины тока защиты. Во избежание нарушения 
электрических контактов в точках подсоединения кабелей к конструкциям и 
анодным системам вследствие окисления и электрохимического растворения жил 
кабеля рекомендуется использовать кабели с медными жилами. 

Прокладка силовых, анодных и измерительных кабельных линий от анодных 
рейзеров до СКЗ со стационарным контрольно-измерительным пунктом (СКИП)  
и предусмотрена в стальной трубе с компенсаторами ледового расширения 
(согласно требованиям ПУЭ изд. 7) для защиты от механических воздействий. 

Подвод кабеля к анодным рейзерам осуществляется через плиту верхнего 
строения, посредствам безударного алмазного бурения коронкой 72 мм.  
Для предотвращения попадания промливлевых стоков в акваторию, после 
прокладки кабельных трасс через плиты верхнего строения, проходы 
герметизируются противопожарной пеной и каучуковой мастикой. 

Для реализации системы телеметрии все СКЗ соединяются между собой 
шлейфом по интерфейсу Modbus RTU RS 485: 

– кабель связи от СКЗ-1…16 (16 шт.), располагаемых на причалах №№3, 4  
и подходной эстакаде Э-5, подключается к сети в шкафу АСТУЭ в КТП-11; 

– кабель связи от СКЗ-17…32 (16 шт.), располагаемых на причале №5  
и подходной эстакаде Э-4, подключается к сети в шкафу АСТУЭ в КТП-10. 

Подключение СКМ к системе коррозионного мониторинга осуществляется 
по беспроводному закрытому радиоканалу, при этом приёмник устанавливается в 
шкафу АСТУЭ в КТП-11. 

Проектируемое электрооборудование (СКЗ-1…32, СКМ-1…10, 
распределительные щиты с АВР) размещается за пределами взрывоопасных зон. 

Схема расстановки оборудования ЭХЗ приведена в графической части тома 
ПТП/ИНК-ПД-133-П23-ЭХЗ. Количество и режимы работы оборудования ЭХЗ на 
первоначальном этапе работы системы ЭХЗ может быть уточнено по результатам 
проведения пуско-наладочных работ с учетом требований НД (РД 31.35.07-83, 
ВСН 39-84) и технической документации производителя оборудования. 
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14. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

При разработке данного проекта специальные технические условия  
не разрабатывались. 

15.  ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ),  
А ТАКЖЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКА И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ДРУГИЕ 
ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с приложением 3 ТЗ-06-ПТП-006-22 (см. Приложение Б 
настоящего тома) существующий персонал участка ЭХЗ отсутствует. 

В целях эксплуатации и обслуживания проектируемых средств ЭХЗ 
гидротехнических сооружений предусматривается введение в штат 
дополнительных штатных единиц. 

Увеличение численности персонала представлено в таблице 15.1. 

Таблица 15.1 – Увеличение численности персонала участка ЭХЗ 

Структурное 
подразделение 

Профессия 
(должность) Размещение 

Кол-во работающих в смену, чел. Группа 
производ. 
процессов Сущ. Доп. Общая 

Группа по 
ремонту и 

обслуживанию 
средств ЭХЗ 

Инженер 
существующее 

пом. А1-3  
СЭБ БК 

действующего 
предприятия 
ООО «ПТП» 

- 1 1 1а 

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электро-

оборудования 

- 2 2 1б 

Итого: - 3 3 - 

Рабочие места для дополнительного персонала предусматриваются в 
существующем пом. А1-3 (кабинет начальника участка эксплуатации и ремонта 
электрооборудования) здания служебно-эксплуатационного блока бункеровочного 
комплекса (СЭБ БК) действующего предприятия ООО «ПТП». 

Выделение дополнительных помещений не требуется. 
Организация и оснащение постоянных рабочих мест, обслуживающих 

средства ЭХЗ, непосредственно на причальных сооружениях проектом  
не предусматриваются. Пребывание персонала периодическое в соответствии с 
графиками обслуживания. 
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16. СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Использование специальных компьютерных программ для выполнения 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений  
в рамках проектируемой системы ЭХЗ не требуется. В соответствии с 
требованиями п.27.5 ТЗ-06-ПТП-006-22 чертежи выполнены в формате (*.dwg)  
в программном комплексе AutoCAD. 

Механическая защита кабельной продукции на сваях от волн и льда  
(см. п. 14.13 ТЗ-06-ПТП-006-22) обеспечивается конструктивными элементами 
(трубная проводка, диэлектрический экран и т.д.) анодных рейзеров  
полной заводской готовности. Опросный лист на анодный рейзер приведен в 
составе тома ПТП/ИНК-ПД-133-П23-ОЛ. 

Подбор конкретных материалов, проработка деталей и узлов анодного 
рейзера с последующим моделированием ледовых и волновых воздействий  
на готовую конструкцию выполняется в объеме рабоче-конструкторской 
документации в соответствии с требованиями нормативных документов РФ 
(ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ Р 2.610-2019 и др.) производителем оборудования. 

17. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ  
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В соответствии с требованиями п. 17 ТЗ-06-ПТП-006-22 выделение этапов 
технического перевооружения не предусмотрено. 

18. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

В соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона  
от 30.12.2009 №384-ФЗ проектируемые сооружения системы ЭХЗ 
идентифицируются по ряду признаков:  

а) назначение – 04.02.002.099 «Водный транспорт. Портовые объекты. 
Прочие объекты» по классификатору объектов капитального строительства по их 
назначению и функционально-технологическим особенностям (приказ Минстроя 
России от 02.11.2022 № 928/пр). 
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б) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры  
и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых 
влияют на их безопасность – да. 

в) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – нет. 

Согласно СП 131.13330.2020 участок работ относится к климатическому 
подрайону II-В. 

Согласовано СП 20.13330.2016 и ПУЭ (издание 7): 
-  по весу снегового покрова – IV район; 
- по гололедно-изморозевым образованиям – II район; 
-  по давлению ветра – II-В (0,23 кПа). 
В соответствии с приложением Г СП 47.13330.2016 участок работ относится  

к II (средней) категории сложности инженерно-геологических условий. 
Сейсмическая интенсивность в районе строительства шкалы MSK-64  

по карте В СП 14.13330.2018 – 5 балов (см. п. 11.5 ТЗ-06-ПТП-006-22). 
Из опасных геологических процессов и неблагоприятных инженерно-

геологических явлений, в пределах рассматриваемой акватории, следует ожидать 
проявление и распространение заносимости акватории тонкодисперсным 
современным осадком, особенно это будет касаться искусственно углубленных 
частей акватории. 

г) принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ  
«Об опасных производственных объектах»). 

д) пожарная и взрывопожарная опасность:  
В соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона  

от 22.07.2008 №123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» идентификация 
зданий, сооружений, производственного объекта проводится путем установления 
их соответствия следующим существенным признакам:  

1) класс функциональной пожарной опасности – не применимо  
для проектируемых сооружений системы ЭХЗ; 

2) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности –  
не применимо для проектируемых сооружений системы ЭХЗ;  

3) категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, 
сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности  
(для производственных объектов) – не применимо для проектируемых 
сооружений системы ЭХЗ (в соответствии с требованиями п. 2 статьи 27 
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ). 
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е) наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует. 

ж) уровень ответственности проектируемых сооружений – нормальный  
(в соответствии с требованиями пп.7-10 статьи 4 Федерального закона  
от 30.12.2009 №384-ФЗ). 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (ИЗ ЧИСЛА 
ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧНИ 
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) 

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 № 815  
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Также в ходе подготовки проектной документации были использованы 
документы по стандартизации, приведенные в приказе Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 24.12.2019 г. № 3277 «О внесении 
изменений в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 17.04.2019 №831 «Об утверждении перечня документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009  
№384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  
в том числе: 

Межгосударственные стандарты: 
– ГОСТ 21.001-2021 «Система проектной документации для строительства. 

Общие положения»; 
– ГОСТ 21.002-2014 «Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации»; 
– ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Спецификация оборудования, изделий и материалов»; 
– ГОСТ 21.114-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий»; 
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– ГОСТ 21.204-2020 «Система проектной документации для строительства. 
Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 
планов и сооружений транспорта»; 

– ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. 
Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах»; 

– ГОСТ 21.403-80 «Система проектной документации для строительства. 
Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое». 

Своды правил (актуализированные редакции СНиП): 
– СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*»; 
– СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*»; 
– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; 
– СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.04-82*»; 
– СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87»; 
– СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; 
– СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. 

Основные положения»; 
– СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения»; 
– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85»; 
– СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75»; 
– СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве»; 
– СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 

безопасности». 

Своды правил (неактуализированные редакции СНиП): 
–  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 
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Своды правил: 
– СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений»; 
– СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила 

проектирования и строительства»; 
– СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования»; 
– СП 377.1325800.2017 «Сооружения портовые. Правила эксплуатации». 
– СП 392.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для 

нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и 
требования к ведению и оформлению»; 

– СП 424.1325800.2019 «Трубопроводы магистральные и промысловые для 
нефти и газа. Производство работ по противокоррозионной защите средствами 
электрохимзащиты и контроль выполнения работ». 

Ведомственные нормы: 
– РД-13.110.00-КТН-031-18 (с изменением 1) «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила безопасной эксплуатации объектов  
ПАО «Транснефть»; 

– РД-13.220.00-КТН-0243-20 (с изменением 1) «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила пожарной 
безопасности на объектах организаций системы «Транснефть»; 

– РД-19.020.00-КТН-198-10 (с изменением 1) «Требования к объему и порядку 
проведения индивидуальных испытаний оборудования и комплексного опробования 
систем и объектов МН и МНПП, завершенных строительством, ремонтом, 
реконструкцией и модернизацией»; 

– РД-35.240.50-КТН-109-17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов. Автоматизация и телемеханизация технологического 
оборудования площадочных и линейных объектов. Основные положения»; 

– РД-91.010.00-КТН-131-19 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов. Проектная и рабочая документация для строительства, 
технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта, ликвидации и 
консервации объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктов.  
Требования к составу, содержанию и оформлению»; 

– РД-91.020.00-КТН-170-17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов. Электрохимическая защита объектов магистрального 
трубопровода. Нормы проектирования»; 
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– ОР-91.010.30-КТН-035-14 (с изменениями 1, 2) «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок организации и 
осуществления авторского надзора за строительством, реконструкцией, 
техническим переевооружением и капитальным ремонтом производственных 
объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»; 

– ОР-03.120.00-КТН-0495-22 «Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Порядок осуществления строительного контроля 
заказчика при выполнении строительно-монтажных работ на объектах 
организаций системы «Транснефть». 
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20. ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, О ТОМ, ЧТО ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, 
УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 5 НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЗАДАНИЕМ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ, 
ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Проектная документация выполнена в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, соответствует требованиям градостроительного 
регламента, Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», постановления Правительства РФ  
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», приказа Минэнерго России от 12.08.2022 №811  
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей электрической энергии», приказа Минтруда России от 15.12.2020 
№903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» и иным техническим регламентам, устанавливающим в том 
числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним территорий. 

Технические решения разработаны на основании требований задания на 
проектирование (см. Приложение А настоящего тома), с соблюдением технических 
условий и исходных данных, выданных заказчиком и заинтересованными 
организациями. 

Принятые технические решения обеспечивают безопасную эксплуатацию 
объекта, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  

 
 
Заверяю 
Главный инженер проекта ________________________________/ Чуб А.В. 
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21. СВЕДЕНИЯ О РАЗДЕЛАХ И ПУНКТАХ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИХ РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Проектные решения разработаны с учетом применения энергосберегающего 
оборудования. 

Для экономии электроэнергии предусматривается: 
– установка СКЗ требуемой мощности; 
– трассы силовых кабелей проложены по кратчайшему пути в целях 

минимизации потерь электроэнергии; 
–  сечения кабелей выбраны в соответствии с расчетом потерь напряжения  

с учетом падения напряжения в конце каждой линии (у электроприемника)  
не более 4%. 

Соответствующие технические решения приведены в томе 5.1 (шифр: 
ПТП/ИНК-ПД-133-П23-ИОС.1) и томе 6.1 (шифр: ПТП/ИНК-ПД-133-П23-ЭХЗ). 

Проектируемые элементы система ЭХЗ (оборудование, кабельные линии  
и др.) не содержит опасных веществ и не являются источниками аварий и 
чрезвычайных ситуаций. 

Предусмотренные настоящим проектом технические решения обеспечивают 
безопасную эксплуатацию системы ЭХЗ для существующих зданий и сооружений 
действующего предприятия (ООО «ПТП»). 
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22. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЯХ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАТОРОМ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИХ НАЗНАЧЕНИЮ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ, 
УТВЕРЖДЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с приказом Минстроя России от 02.11.2022  
№ 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства 
по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей 
архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства)» проектируемая система ЭХЗ существующих гидротехнических 
сооружений соответствует коду 04.02.002.099 «Водный транспорт. Портовые 
объекты. Прочие объекты». 

23. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

Проектируемые сооружения системы ЭХЗ располагаются на территории 
действующего предприятия в границах существующего землеотвода. Разработка 
проекта рекультивации земель с учетом требований п. 19.2  
ТЗ-06-ПТП-006-22 не требуется. 

24. СВЕДЕНИЯ О КЛАССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ) И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Проектируемые сооружения ЭХЗ ГТС не относятся к объектам капитального 
строительства, для которых в соответствии с законодательством РФ является 
обязательным присвоение класса энергетической эффективности. 
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25. СПИСОК НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

– Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

– Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных 
объектах»; 

– Федеральный закон от 22.07. 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

– Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

– Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

– Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 24.12.2019 г. № 3277 «О внесении изменений в Приказ 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
17.04.2019 №831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

– Приказ Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении 
классификатора объектов капитального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-
строительного проектирования и ведения единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства)»; 

– Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; 
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– Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №528 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; 

– ГОСТ Р 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации»; 

– ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и 
комплектность конструкторских документов»; 

– ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. 
Правила выполнения эксплуатационных документов»; 

– ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния»; 

– ГОСТ Р 58284-2018 «Морские промысловые объекты и трубопроводы. 
Общие требования к защите от коррозии»; 

– СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 
– СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 
– СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения»; 
– СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология»; 
– ПУЭ (изд. 7) «Правила устройства электроустановок (изд. 7)»; 
– ВСН 39-84 «Катодная защита от коррозии оборудования и металлических 

конструкций гидротехнических сооружений»; 
– РД 31.35.07-83 «Руководство по электрохимической защите от коррозии 

металлоконструкций морских гидротехнических сооружений в подводной зоне»; 
– РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений 

и акваторий»; 
– РД 31.35.13-90 «Указания по ремонту гидротехнических сооружений на 

морском транспорте»; 
– ОК 013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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